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4.º Trimestre de 2017
Mapa de incumprimentos

Não se verificaram incumprimentos no período em análise.

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento – ZA1 Picotes

Data Local Parâmetros

11-10-2017 PT 1.2 - Hotel Miramar - Rua Helena Lopes Vieira - S. Pedro Moel R1

11-10-2017 PT 1.7 - Escola EB1 do Engenho - Rua das Laranjeiras - Engenho R1+R2

25-10-2017 PT 1.24 - Café restaurante " Os Ferreirinhas" - EN 242 - Amieirinha R1

08-11-2017 PT 1.21 - Cantina da Escola Primaria da Ordem - Rua Carlos Silva Couceiro - Ordem R1+R2+CI

22-11-2017 PT 1.16 - Escola Primaria da Várzea - Trav. Joaquim Marques Nobre - Várzea R1

06-12-2017 PT 1.26 - Café "Motta Café" - Rua Augusto Torneira - Ordem R1

06-12-2017 PT 1.10 - Cooppovo - Coperativa de consumo do povo da Marinha Grande - Rua 25 de abril - Marinha Grande R1+R2

22-12-2017 PT 1.28 - "Café do Luis" - Av. José Gregório - Marinha Grande R1+R2

Resultados relativos à Zona de Abastecimento – ZA1 Picotes

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo
N.º Análises
Superiores ao

V.P

% Cumprimento
do V.P.

N.º Análises
Agendadas

N.º Análises
Realizadas

% Análises
Realizadas

R
1+

R
2
+
C
I

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 8 8 100

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 8 8 100

Desinfectante residual (mg
Cl2/L)

--- 0,44 0,67 --- --- 8 8 100

Alumínio (µg Al/L) 200 <20 <20 0 100 1 1 100

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 4 4 100

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 4 4 100

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 4 4 100

Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 224 270 0 100 4 4 100

Clostridium perfringens
(N/100mL)

0 0 0 0 100 1 1 100

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 4 4 100

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,9 7,2 0 100 4 4 100

Ferro (µg Fe/L) 200 22 22 0 100 1 1 100

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 15 0 100 4 4 100

Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 3,2 0 100 4 4 100

Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 2,4 0 100 4 4 100

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 4 4 100

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 4 4 100

Turvação (UNT) 4 <0,3 0,7 0 100 4 4 100

Antimónio (µg Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100

Arsénio (µg As/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100

Benzeno (µg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100

Benzo(a)pireno (µg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100

Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100

Bromato (µg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100

Cádmio (µg Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
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Cálcio (mg Ca/L) --- 9,1 9,1 --- --- 1 1 100

Chumbo (µg Pb/L) 10 <3 <3 0 100 1 1 100

Cianeto (µg CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100

Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,022 0,022 0 100 1 1 100

Crómio (µg Cr/L) 50 <5 <5 0 100 1 1 100

1,2-Dicloroetano (µg/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100

Dureza Total (mg CaCO3/L) --- 33 33 --- --- 1 1 100

Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

Fluoreto (mg F-/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100

Magnésio (mg Mg/L) --- 2,4 2,4 --- --- 1 1 100

Mercúrio (µg Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100

Níquel (µg Ni/L) 20 9 9 0 100 1 1 100

Selénio (µg Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100

Cloreto (mg Cl-/L) 250 38 38 0 100 1 1 100

Sódio (mg Na/L) 200 36 36 0 100 1 1 100

Sulfato (mg SO4/L) 250 14 14 0 100 1 1 100

Soma de Tetracloroeteno e
Tricloroeteno (µg/L)

10
<3

(Maior
LQ)

<3 (Maior
LQ)

0 100 1 1 100

Tetracloroeteno (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100

Tricloroeteno (µg/L) --- <0,5 <0,5 --- --- 1 1 100

Hidrocarbonetos Aromáticos
Policíclicos (µg/L)

0,10
<0,005
(Maior
LQ)

<0,005
(Maior LQ)

0 100 1 1 ---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L) --- <0,005 <0,005 --- --- 1 1 100

Benzo(k)fluoranteno (µg/L) --- <0,002 <0,002 --- --- 1 1 100

Benzo(ghi)perileno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100

Trihalometanos Totais (µg/L) 100
<3

(Maior
LQ)

<3 (Maior
LQ)

0 100 1 1 ---

Clorofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100

Bromofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100

Bromodiclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100

Dibromoclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100

Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100

Alfa-total (Bq/L) --- <0,04 <0,04 --- --- 1 1 ---

ß-Total (Bq/L) --- <0,10 <0,10 --- --- 1 1 ---

Radão (Bq/L) 500 <10,0 <10,0 0 100 1 1 100

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento – ZA2 Estação

Data Local Parâmetros

11-10-2017 E 2.12 - Supermercado " Lidl" - Tav. da Liberdade - Marinha Grande R1

11-10-2017 E 2.22 - Café do "Sporting Clube Marinhense" - Rua de Leiria - Embra R1

25-10-2017 E 2.6 - Escola Pré-primaria de Casal Malta - Rua General Humberto Delgado - Casal Malta R1+R2

08-11-2017 E 2.4 - Café "Ângelo" - Rua de Damão - Casal dos Ossos R1

08-11-2017 E 2.21 - Empresa " IMOPLASTIC" - Estrada do Pêro Neto - Pêro Neto R1

22-11-2017 E 2.20 - Centro Infantil "Arco Iris" - Rua Prof. Alberto Nery Capucho - Marinha Grande R1
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06-12-2017 E 2.28 - Café "Martim Net Caffé" - Rua 2 - Albergaria R1

06-12-2017 E 2.3 - Escola Prof. Nery Capucho - Rua Fernando Pessoa - Embra R1+R2

22-12-2017 E 2.17 - Supermercado "Passagem" - Rua dos Francos - Amieira R1

Resultados relativos à Zona de Abastecimento – ZA2 Estação

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo
N.º Análises
Superiores ao

V.P

% Cumprimento
do V.P.

N.º Análises
Agendadas

N.º Análises
Realizadas

% Análises
Realizadas

R
1+

R
2

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 9 9 100

Bactérias Coliformes
(N/100mL)

0 0 0 0 100 9 9 100

Desinfectante residual (mg
Cl2/L)

--- 0,21 0,55 --- --- 9 9 100

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 2 2 100

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 2 2 100

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 2 2 100

Condutividade (µS/cm, a
20 °C)

2500 220 230 0 100 2 2 100

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 2 2 100

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,6 6,8 0 100 2 2 100

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 2 2 100

Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 5,4 0 100 2 2 100

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 2 2 100

Cheiro, a 25ºC (Factor
diluição)

3 <1 <1 0 100 2 2 100

Sabor, a 25ºC (Factor
diluição)

3 <1 <1 0 100 2 2 100

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 2 2 100

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento – ZA3 Boavista

Data Local Parâmetros

11-10-2017 B 3.2 - Café " Curvas de açucar" - Rua das Raizes - Casal Galego R1

08-11-2017 B 3.3 - Café "Fernandinha" - Rua da Figueira - Casal da Formiga R1

06-12-2017 B 3.5 - Pastelaria " Balangandam" - Rua Dr. João Pereira Venâncio - Casal da Formiga R1+R2

Resultados relativos à Zona de Abastecimento – ZA3 Boavista

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo
N.º Análises
Superiores
ao V.P

%
Cumpriment
o do V.P.

N.º Análises
Agendadas

N.º Análises
Realizadas

% Análises
Realizadas

R
1+

R
2

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100

Desinfectante residual (mg
Cl2/L)

--- 0,20 0,55 --- --- 3 3 100

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 1 1 100

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 1 1 100

Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 304 304 0 100 1 1 100

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,8 6,8 0 100 1 1 100
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Manganês (µg Mn/L) 50 19 19 0 100 1 1 100

Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 1 1 100

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 1 1 100

Turvação (UNT) 4 0,3 0,3 0 100 1 1 100

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento – ZA4 Picassinos

Data Local Parâmetros

25-10-2017 PS 4.1 - Escola Primaria de Picassinos - Rua da Juventude - Picassinos R1

22-11-2017 PS 4.9 - Pastelaria "Maribel" - Rua das Rosas Silvestres - Pedrulheira R1

22-12-2017 PS 4.5 - Creche e ATL " Mestre André" - Rua das Fontainhas - Comeira R1+R2

Resultados relativos à Zona de Abastecimento – ZA4 Picassinos

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo
N.º Análises
Superiores
ao V.P

%
Cumpriment
o do V.P.

N.º Análises
Agendadas

N.º Análises
Realizadas

% Análises
Realizadas

R
1+

R
2

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100

Desinfectante residual (mg Cl2/L) --- 0,28 0,44 --- --- 3 3 100

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração 1 1 --- --- 1 1 100

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 1 1 100

Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 231 231 0 100 1 1 100

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 7,0 7,0 0 100 1 1 100

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100

Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 1 1 100

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 1 1 100

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento – ZA5 Vieira de Leiria

Data Local Parâmetros

11-10-2017
VL 5.11 - Supermercado "Continente" - Rotunda "Empresa de Limas Joaquim Tomé Feteira" -
Vieira de Leiria

R1+R2+CI

25-10-2017 VL 5.19 - Pastelaria "Casinha do Mar" - Av. dos Pescadores - Praia da Vieira R1

08-11-2017 VL 5.5 - Escola Primaria Antonio Vitorino - Travessa das Escolas - Vieira de Leiria R1

22-11-2017 VL 5.16 - Escola Pré-primaria da Praia da Vieira - Rua da Lagoa - Praia da Vieira R1

06-12-2017 VL 5.4 - Escola CEB "Padre Franklin" - Rua José Moreira - Vieira de Leiria R1+R2

22-12-2017 VL 5.10 - Café "Augusto Duarte" - Rua da Industria - Casal das Raposas R1

Resultados relativos à Zona de Abastecimento – ZA5 Vieira de Leiria

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo
N.º Análises
Superiores
ao V.P

%
Cumpriment
o do V.P.

N.º Análises
Agendadas

N.º Análises
Realizadas

% Análises
Realizadas
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R
1+

R
2
+
C
I

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 6 6 100

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 6 6 100

Desinfectante residual (mg Cl2/L) --- 0,32 0,47 --- --- 6 6 100

Alumínio (µg Al/L) 200 <20 <20 0 100 1 1 100

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 2 2 100

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. 5 --- --- 2 2 100

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. 7 --- --- 2 2 100

Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 678 765 0 100 2 2 100

Clostridium perfringens (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 2 2 100

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 7,3 7,4 0 100 2 2 100

Ferro (µg Fe/L) 200 53 53 0 100 1 1 100

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 2 2 100

Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 1,5 0 100 2 2 100

Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 2,3 0 100 2 2 100

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 2 2 100

Antimónio (µg Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100

Arsénio (µg As/L) 10 2 2 0 100 1 1 100

Benzeno (µg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100

Benzo(a)pireno (µg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100

Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100

Bromato (µg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100

Cádmio (µg Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100

Cálcio (mg Ca/L) --- 21 21 --- --- 1 1 100

Chumbo (µg Pb/L) 10 <3 <3 0 100 1 1 100

Cianeto (µg CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100

Cobre (mg Cu/L) 2,0 <0,010 <0,010 0 100 1 1 100

Crómio (µg Cr/L) 50 <5 <5 0 100 1 1 100

1,2-Dicloroetano (µg/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100

Dureza Total (mg CaCO3/L) --- 125 125 --- --- 1 1 100

Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

Fluoreto (mg F-/L) 1,5 0,066 0,066 0 100 1 1 100

Magnésio (mg Mg/L) --- 17 17 --- --- 1 1 100

Mercúrio (µg Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100

Níquel (µg Ni/L) 20 8 8 0 100 1 1 100

Selénio (µg Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100

Cloreto (mg Cl-/L) 250 1,6e+2 1,6e+2 0 100 1 1 100

Sódio (mg Na/L) 200 110 110 0 100 1 1 100

Sulfato (mg SO4/L) 250 25 25 0 100 1 1 100

Soma de Tetracloroeteno e
Tricloroeteno (µg/L)

10
<3

(Maior
LQ)

<3 (Maior
LQ)

0 100 1 1 100

Tetracloroeteno (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100
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Tricloroeteno (µg/L) --- <0,5 <0,5 --- --- 1 1 100

Hidrocarbonetos Aromáticos
Policíclicos (µg/L)

0,10
<0,005
(Maior
LQ)

<0,005
(Maior LQ)

0 100 1 1 ---

Benzo(b)fluoranteno (µg/L) --- <0,005 <0,005 --- --- 1 1 100

Benzo(k)fluoranteno (µg/L) --- <0,002 <0,002 --- --- 1 1 100

Benzo(ghi)perileno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100

Trihalometanos Totais (µg/L) 100
<3

(Maior
LQ)

<3 (Maior
LQ)

0 100 1 1 ---

Clorofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100

Bromofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100

Bromodiclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100

Dibromoclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100

Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100

Alfa-total (Bq/L) --- 0,04 0,04 --- --- 1 1 ---

ß-Total (Bq/L) --- 0,12 0,12 --- --- 1 1 ---

Radão (Bq/L) 500 <10,0 <10,0 0 100 1 1 100

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento – ZA6 Moita

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parâmetros

25-10-2017 M 6.1 - Escola Primaria da Moita - Rua do Fétal - Moita R1

22-11-2017 M 6.3 - Clube Desportivo Moitense - Rua 1.º de Dezembro - Moita R1+R2

22-12-2017 M 6.8 - Empresa " Eschmann Textura" - EN 242 - Moita R1

Resultados relativos à Zona de Abastecimento – ZA6 Moita

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo
N.º Análises
Superiores
ao V.P

%
Cumpriment
o do V.P.

N.º Análises
Agendadas

N.º Análises
Realizadas

% Análises
Realizadas

R
1+

R
2

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100

Desinfectante residual (mg Cl2/L) --- 0,12 0,22 --- --- 3 3 100

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 1 1 100

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração 1 1 --- --- 1 1 100

Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 306 306 0 100 1 1 100

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,9 6,9 0 100 1 1 100

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100

Nitrato (mg NO3/L) 50 9,7 9,7 0 100 1 1 100

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 1 1 100

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 1 1 100

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100


