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Camara Municipal

o Jorge Campos Vicente, Vice-Presidente da Camara Municipal da

1 do artigo 17.° do Decreto-Lei 306/2007
/ analiticos obtidos na implementacao do
Agua, referentes ao 1° trimestre de 2011,

|

Municipio da Marinha Grande
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Elaborado pelo GESAB em Maio de 2011

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZA1 - Picotes

S e Benadns e AT

|
B

Daia Local Parametros

03-01-2011% ASURP| - R. 18 de Janeiro de 1934 R1
03-01-2011 Infantario " Pateo da Inés" - R.Fonte dos Ingleses- R1+R2
17-01-2011 Escola Primaria da Amieirinha - R. Catarina Euféme R1
17-01-2011 Albermold - R. do Rege, n.° 17 - Garcia R1
17-01-2011 Escola Primaria do Pilado - R. Principal - Pilado R1+R2
07-02-2011 Hab. n.° 8 - R. Central - Garcia R1
07-02-2011 Escola Primaria da Varzea -~ R. David Mour&o Ferreira R1
07-02-2011 Lar de idosos " Fonte de Juventude" - R. daFé-P R1
07-02-2011 Cervejaria Quro Verde - R. dos Eucaliptos - Camarnal R1+R2
21-02-2011 Pastelaria " O Guloso” - R. da Portela - Portela R1
21-02-2011 Escola Primaria n.® 1 da Ordem - R. Carlos Silva C R1
21-02-2011 Café "Sabor a Café"- R. do Cartaxo - Garcia R1
21-02-2011 Casas de banho publicas - Praca Afonso Lopes Vieir R1
07-03-2011 Hab. n.? 4 - Ay, do Farol - S, Pedro Moel R1+R2+Cl
07-03-2011 Peixaria Mavinha - R. Antonio Matos Bonita - Ordem R1
07-03-2011 Colégio Luso Internacional - Av. D. Jo&o P. Venancio R1
07-03-2011 Hab. n.? 37 - R. Natalia Correia - Gaeiras R1+R2
21-03-2011 Hab. n.°33 - R. do Brejo - Pilado Ri
21-03-2011 Centro Comercial " Cristal Atrium" - R. das Portas R
21-03-2011 Explending, Lar de ldosos - R. dos Bicas, n.° 15 R1+R2

O ndmero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB




Elaborado pelo CESAB em Maib de 2011

Resumo de Parametros

£

Rioate wf

F‘ Cesab

e e Garabot o A sie
i

¥ H - 3% s + DR
LA 1]
Desinfectante residual |- mg Cl2/L 20 100 <0,05 0,57 -
Bactérias Coliformes R L NMOOmL 20 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 NAOOmL 20 - 100 0 0 100
Amdénio 6,50 mg NH4i_ 7 100 <0,050 | <0,050 100
N.°Coldnias 22°C " |sf alteragdio  |NimL 7 100 N.D. 225 -
N.°Colénias 36°C s/ alteragBo |NimL - 7 100 N.D. 148 -
Condutividade 2500 uSicm, a 20 °C 7 100 184 695 100
Cor 20 mg PiCol/L 7 100 <5 <5 100
pH . 65-9 E. Sorensen 7 100 6,1 6,5 29
Manganés 50 pg Mn/L 7 100 <10 21 100
Nitrato 50 mg NO3/L 7 100 <1,0 1,8 100 -
Oxidabilidade . 5.0 mg O2/L 7 100 <2,0 45 100
Cheiro, a 25°C 3 Factor diluigio 7 100 <1 <1 100
Sabor, a 25°C : 3 Factor diluigao 7 100 <1 <4 100
Turvacio : 4 UNT 7 100 <0,3 1.8 100
Aluminio 200 "~ Hg AliL 1 100 34 34 100
Clostridium Perfringens - [0 Nf100mL 1 100 0 4] 100 -
Ferro . 200 g Felt. 1 100 25e+2 | 2,5e+2 0
Nitrito 0,5 mg NO2/L 1 100 <(,020 '| <0,020 100
Antimdnic 5,0 ug ShiL 1 100 <1 <1 100
Arsénio 10 g As/L 1 100 2 2 100
Benzeno 1.0 pail 1 100 <05 <05 - 100
t Benzo(a)pireno 0,010 g/l 1 100 <0,002 | <0,002 100
> Boro 1.0 mg B/L 1 100 <0,10 | <0,10 - 100
Bromato: 10 pg BrO3/iL 1 100 <5 <5 ; 100
Céadmio 50 pg Cdit. 1 100 <10 <10 : 100
Chumbo 25 b PhiL 1 100 <5 <5 100
Cianeto 50 Hg CN-IL 1 100 <10 <10 100
Cobre 2,0 mg Cu/l. 1 100 0,038 0,036 100
Cromio 50 g Crll. 1 100 <5 <5 100
1,2-Dicloroetanc 3.0 Ho/L 1 100 <05 <0,5 100
Dureza Total C ] mg CaCO3/L 1 100 33,4 33.4 -
Calcio mg Cafl. 1 100 - 9,3 9,3 -
Magnésio mg Mg/l 1 100 25 2,5 -
Enterococos fecais 0 N/A00mL 1 100 0 .0 100 .
Fluoreto 1,5 mg F-/L 1 100 <0,050 | <0,050 . 100
Mercurio ’ . |10 ug Ho'L 1 100 <0,30 <0,30 i 100
Niguel 20 yg NIk 1 100 <5 <5 100
Cloreto - 250 mg Cl-L 1 100 36 36 100
Selénio 10 - lug Sei 1 100 <1 <1 100
Soma dos compostos HAP  |0.10 pgit 1 100 =0,005 | <0,005 100
Soma Tetra e Tricloroeteno |10 il 1 100 <0,5 <0,5 100
Soma THM 100 Hg/L 1 100 3 3 100
Sédio 200 mg Na/l 1 100 23 23 100
Sulfato 250 mg S04 1 100 15 15 100

3 Foram regisiadas violaces aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guta
O Foram registadas violagdes aos pardmetros obrigatorios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabeiecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2011

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZA2 - Estagéo

Data Local Pardmetros
03-01-2011 Escola Primaria da Amieira- R.da Agroeira - Amieira R1
17-01-2011% Café Flor Sil - R. da Embra - Embra - R1
07-02-2011 Fagir - R. de Leiria R1
07-02-2011 Instituto Superior D. Dinis - Av. 1.° Maio - Estag R1
21-02-2011 Escola Primaria do Pero Neto - Est. do Pero Neto - R1
07-03-2011 Escola Pré-Primaria das Trutas- R. Circular - Trut R1+R2+C|
21-03-2011 Café " Mesquita" - R. da Estacao - Estacéo R1

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas.por um técnico do CESAB




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2011

Resumo de Parametros

L - St R ABEAT

Q isidgao
Desinfectante residual mg CI2/L 7 100 .
Bactérias Coliformes 0 N/100mL 7 100 100
Eschetichia Coli 0 N/100mL 7 100 - 100
Amaonio 0,50 tng NH4/L 1 100 100
N.°Colbnias 22°C s/ alleragao |N/mL 1 100 .
N.°Colonias 36°C sf alteragdo [N/mL 9 100 b D. -
Condutividade 2500 pSicm, a 20 *C 1 100 188 188 100
20 mg PiCorl 1 100 <5 <h 100
8,5-9 E. Sorensen 1 100 6,3 6,3 1]
Manganés 50 Hg Mn/L 1 100 <10 <10 100
50 mg NO3/L i 100 2,6 2.6 100
QOxidabilidade 5.0 mg O2/L 1 100 <2,0 <2,0 100
Cheiro, a 25°C 3 Faclor dituicao 1 100 <1 <1 100
Sabor, a 25°C 3 Factor diluicdo 1 100 <] <1 100
8 UNT 1 100 <0,3. <0,3 100
200 Hg Al/L 1 100 63 83 100
Clostridium Perfringens ¢ N/100mL 1 100 0 0 100
Ferro 200 Hg Feil 1 100 18 18 100
Nitrito 0,5 mg NO2/L 1 100 <(,020 | <0,020 100
| Antiménio 5.0 ug Sbil 1 100 <1 <1 100
10 g AsiL 1 100 <1 <1 100
1,0 pgil 1 100 <0,5 <0,5 100
enzo{a)pireno 0,010 Byl 1 100 <0,002 | <0,002 100
1.0 mg B/L 1 100 <0,10 <(,10 100
10 pg BrosiL 1 100 <5 <5 100
5,0 yg Cdil 1 100 <1,0 <1,0 100
25 ug Pbil. 1 100 - <5 <5 100
50 Hg CN-/IL 1 100 <10 <10 100
2,0 g GuiL 1 100 0,20 0,20 100
50 g CriL 1 100 <5 <H 100
,2-Dicloroetanc 3.0 poiL i 100 <0,5 <0,5 100
ureza Total mg-CaCO3/L 1 100 433 43,3 -
- g Call, 1 100 12 12 -
- mg Mg/l 1 100 3.4 3.4 -
nterococos fecais 0 N/M100mL 1 100 0 0 100
1.5 mg F-iL 1 100 0,064 0,064 100
1.0 pg Hg/ll 1 " 100 <(),30 <(,30 100
20 g NifL 1 100 19 19 100
250 g Cl-IL 1 100 36 36 : 100
10 ng Sell 1 100 2 2 ; 100
oma dos compostos HAP 010 pail. ] 100 <0,005 |- <0,005 i 100
oma Tetra e Tricloroeteno |10 pgiL 1 100 <0,5 <Q,5 : 100
oma THM 100 Ha/ll 1 100 3 3 100
200 mg Na/l 1 100 22 22 100
250 mg SO4/L 1 100 18 18 100

@ Foram registadas violagtes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor gui

[J Foram registadas violagOes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07. .

N.D._N&o Detectado

.




Elaborado pelo CESAB-em Maio de 2011

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: ZA3 - Boavista |

Data - Local Parimetros
03-01-2011 Fontanario - R. Cabecos da Garcia - Garcia R1
17-01-2011 Café " Suburbig" - R. llha do Pico, n.® 27 - Boavis R1+R2
07-02-2011 Restaurante"Vasco Gama” - R. Guilherme Pereira R1+R2
07-03-2011 Hab. n.° 12 - Trav. ${ Filomena - Casal R1
21-03-2011 Café " Grupo Desp.e Recreativo” - R.Grupo Desporti R1

O nidmero total de amostras inicialmente agendado foi recothido
As amostras foram reco’Ehide_as por um técnico do CESAB

Resumo de Parémet_ros

Desinfectante residual mg Cl2/L 5 100 :
Bactérias Coliformes 0 N/00mL 5 100 75
Escherichia Coli . 0 N/100mL 5 100 . 100
Aménio 0,50 mg NH4/L 2 100 ! 100
N.°Colbnias 22°C . s/ alleragfo - [N/mL 2 100 N.D. 11 | -
N.°Coldnias 36°C sl alleraggo  [NimL 2 100 N.D. 24 -
Condutividade 2500 psfem, 320 °C 2 100 190 342 100
20 mg PtColL 2 100 <5 <h : 100°
65-9 E. Sorensen 2 100 6.0 8,6 ; 50
50 kg Mn/L 2 100 <10 12 f 100
50 mg NO3/L 2 100 2,1 21 ' 100
Oxidabilidade . |50 mg O2/L. 2 100 <2,0 2.3 : 100
Cheiro, a 25°C 3 Factor dituicgo 2 100 <1 <1 : 100
Sahor, a 25°C 3 Factor dituigo 2 100 <q <1 : 100
Turvagéo 4 UNT 2 100 <0,3 0,8 : 100

B Foram registadas violages aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
[ Foram registadas violagdes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor nfio pode ser ulirapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.
N.D._N&o Detectado '




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2011

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: ZA4 - Picassinos

Data Local Parametros
03-01-2011 Gabame, Lda-R.de Franca - Zona Ind.Casal da Lebre R1.

- 17-01-2011 Café 27 - R. Augusto Costa - Picassinos R1
07-02-2011 . Café " Crisvale” Est. da Maceira, n.” 29 - Picassi R1+R2
21-02-2011 Hab. n.° 23A - R. do Corgo Norte - Comeira R1+R2+Cl
07-03-2011 Escola Primaria da Comeira - R. das Escolas da Com R1
21-03-2011 Escola Priméria de Picassinos R. Juventude R1+R2

O namero total de amosiras iniciaimente agendado fol recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2011 [~
1. Cesab
Resumo de Parametros
Previstas no
: e ¥ egisli
Desinfectante residuatl - ing CI2/L 100 <(),05 0,12 -
Bactérias Coliformes 0 N/L0OmL 6 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 .| NF100mL 6 100 0 0 100
i 0,50 mg NH4/L, 3 100 <0,050 | <0,050 100
LColbénias 22°C s/ alteragio [NimL 3 100 9 186 -
N.°Colénias 36°C s/ alleragio {N/mL 3 100 N.D. 38 -
Condutividade 2500 pSfem, a 20 °C 3 100 189 224 100
20 mg PICO/L 3 100 <5 <5 100"
65-9 E. Sorensen 3 100 6.2 6.4 0
50 Hg M/l 3 100 24 42 100
50 g NO3/L 3 100 <1,0 <1,0 100
Oxidabilidade 50 mg O2/L 3 100 2.2 2.4 100
Cheiro, a 25°C Factor diluicio 3 100 <1 <1 100
Sabor, a 25°C Factor dilvicao 3 100 <1 <1 100
4 _ UNT 3 100 <0,3 1,2 100
200 Hg AlL 1 100 69 69 100
Clostridium Perfringens 0 N/100mL 1 100 0 0 100
. 200 ug Fe/l 1 100 1.6e+2 | 1,8e+2 | | - 100
0.5 mg NO2/L 1 100 <0,020 | <0,020 | ¢ 100
50 g Sbil. 1 100 <1 <1 100
10 Hg AsiL 1 100 <1 < : 100
1,0 pg/L 1 100 <0,5 <05 100
enzo(a)pireno 0,010 ug/t 1 100 . <0,002 | <0,002 100°
1,0 mg B/L 1 100 <0,10 =0,10 100
10 Hg BrO3/L 1 100 <5 <5 100
5,0 pg CdiL 1 100 1,0 1,0 100
25 1g Pbil. 1 100 20 20 100
50 pg CN-/L 1 100 <10 <10 100
2,0 mg Cuil 1 100 1,7 1,7 100
50 ug CriL 1 100 <h <5 100
,2-Dicloroetano 3,0 hg/L 1 100 <0,5 <0,5 100
ureza Total - mg CaCO3/L 1 100 37,0 37.0 -
.- mg Call 1 100 8,9 8,9 -
mg Mg/l 1 100 36 3.6 -
nterococos fecais 0 N/100mL 1 100 0 0 100
1,5 mg F-/L 1 100 0,058 0,058 100
1.0 g Hg/L 1 100 <(,30 <(,30 100
20 Mg Nill 1 100 46 46 0*
250 mg Ch/L 1 100 38 38 100
10 g Sefl 1 100 <1 <1 100
oma dos compostos HAP  [0,10 HgiL 1 100 <0,005 | <0,005 100
oma Tetra e Tricloroeteno |10 pail 1 100 <0,5 <0,5 100
oma THM 100 ML 1 100 <3 <3 . 100
200 mg Na/L 1 100 23 23 | 100
250 mg SO4/L 1 100 8,9 8,9 [ 100

* O parimetro obrigatério foi alvo de anilises de verificagiio.

& Foram registadas violages aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

Foram registadas violagSes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ulirapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2011
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Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: ZA5 - Vieira de Leiria

Data ) . Parametros
03-01-2011 Hab. n.° 47, R. da Lagoa - Praia da Vieira R1+R2
17-01-2011 Restaurante churrasqueira - R. Serracdo do lis - V R1
07-02-2011 Mini Mercado " $80" - R. 5 de Outubro, n.° 6 -Prai R1
07-02-2011 Mini Mercado " |dilia Feteira" - R. do Cals Ri+R2
21-02-2011 Escola Primaria de Casal d'Anja - R. Casal d’Anja R1
07-03-2011 Escola Primaria da Passagem - R. da Vieira - Passa R1
07-03-2011 Hab. n.° 70 - R. casal d"Anja - Casal d'Anja R1
07-03-2011 Hab. n.° 72 - R. D. Dinis - Praia da Vieira R1
21-03-2011 Escola Secundaria - R. José Moreira - Vieira Leiria R1+R2+C|

O ntimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um tecnico do CESAB




Elaborado pelo GESAB em Maio de 2011,

Resumo de Parametros

Desinfectante residual

Cesab

1;’-—*”«“ 4,::2! yarae

mg CI2/1, 100 i -
Bactérias Coliformes 0 N/100mL 100 100
Escherichia Coli 0 N/GOmL 100 100
Aménio 0,50 mg NH4/L 100 100
N.°Coldnias 22°C sf alteragio |N/mL 100 -
N.°Colonias 36°C s/ alteragho  |NimL 100 B -
Condutividade 2500 pSfem, a 20 °C 100 744 100
20 mg PtCofi. 100 <5 100
85-9 E. Sorensen 100 6,8 100
50 g ML 100 . <10 <10 100
50 mg NO3/L. 100 1,5 1,6 100
5.0 mg O2iL 100 2,3 3,5 100
Factor dituicao 100 <1 <1 ! 100
Factor diluicio 100 <1 <i - 100
UNT 100 0,4 0,8 100
200 pg AVL 100 <20 <20 100
Clostridium Perfrlng_ens 9 NA00mL 100 0 0 100°
200 g Felt. 100 2,2e+2 | 2.2e+2 0
0,5 mg NO2/L 100 <0,020 | <0,020 100
50 g SbilL 100 <1 <1 100
10 g AsiL 100 3 3 100
1,0 po/L 100 <0,5 <(,5 100
0,010 pgiL 100 <0,002 | <0,002° 100
1,0 mg BAL 100 <0,10 |- <0,10 100
i0 ug BrO3L 100 <5 <h 100
50 ug Cdil. 100 <1,0 <1,0 100
25 g PhiL 100 <5 <5 100
50 pg CN-/L 100 <10 <10 100
2,0 mg Cu/lL 100 0,012 0,012 100
50 Hg Cril 100 <5 . <5 100
30 Hg/iL 100 <0,5 <0,5 100
- mg CaCO3L 100 1,2e+2 | 1,2e+2 -
- mg Call 100 22 22 -
mg Mg/L 100 16 16 -
0 N/10OmL 100 0 0 100 -
1,5 mg F-fL 100 0,39 0,39 100
1,0 ug HoiL 100 <0,30 <0,30 . 100
20 g Ni/k 100 <5 <5 | 100
250 mg CI-/L. 100 2,0e+2 | 2,0e+2 | 100
10 ug Seil. 100 <1 <q 100
Soma dos compostos HAP  [0,10 ugiL 100 <0,005 | <0,005 100
Soma Tetra e Tricloroeteno |10 palt. 100 <0,5 <0,5 100
100 ugit 100 .3 3 100
200 mg Na/l 100 1,2e+2 | 1,2e+2 100
250 mg SO4/L 100 34 34 100

[ Foram registadas violagtes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor gu1a
T Foram registadas violagGes aos pardmetros obrigatérios; Parametros cujo valor ndio pode ser ulirapassado.

Notas:

V.P .- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2011 Ceséb
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Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZAG - Moita

Data Loca
. 03-01-2011 . Fontanario - R. Direita - Moita R1
17-01-2011% Escela Primaria da Moita - R. do Fétal R1+R2
21-02-2011 Hab. n.° 58- R. 1.° de Dezembro R1
21-03-2011 Junta de Freguesia da Moita - Est. da Nazaré R1+R2

O namero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Pardmetros

esinfectante residual mg Cl2/L 4 -
actérias Coliformes 0 N/100mL 4 100 0 0 100
scherichia Coli 0 N/100mL 4 100 0 0 100
ménio 0,50 g NH4/L 2 100 <0,060 | <0,050 100
°Colbnias 22°C sf alteragao  [NimL 2 100 N.D. 14 -
LColbénias 36°C s/ alteracdo [N/mL 2 100 N.D. N.D. .-
2500 pS/em, a 20 °C 2 100 222 223 <100 -
20 mg PiCoiL 2 100 <5 <5 P 100
65-9- E. Sorensen 2 100 5,2 6,6 ! 50
50 g MniL 2 100 <10 <10 400
50 mg NO3/L 2 100 9,0 11 100
5.0 mg 02/L 2 100 4.0 5.8 ‘. BO
heiro, a 25°C 3 Factor diluigio 2 100 <1 <1 ‘ 100 -
Factor diluigao 2 100 < < ; 100
4 UNT 2 100 <0,3 <0,3 i 100

1ZI Foram registadas violag8es aos parédmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor QUIE
[0 Foram registadas violagGes aos parametros chrigatarios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estab_eiecido no D. L. n.® 308/07.
N.D._N3o Detectado




