EDITAL N°13/2011/DOEM

Paulo Jorge Campos Vicente, Vice-Presidente da Camara Municipal da
Marinha Grande,

TORNA PUBLICO, ao abrigo do n.°1 do artigo 17.° do Decreto-Lei 306/2007
de 27 de Agosto, os resultados analiticos obtidos na implementagao do
Plano de Controlo da Qualidade da Agua, referentes ao 2° trimestre de 2011,
nas 07 folhas anexas.

E para constar, se passa este e outros de igual teor que irdo ser afixados no
edificio dos Pacos de Concelho, Seccdo de Aguas e Saneamento,
Departamento Técnico, Junta de Freguesia da Moita, Junta de Freguesia de
Vieira de Leiria, Junta de Freguesia da Marinha Grande.

Pagos do Concelho da Marinha Grande, 25 de Julho de 2011.

O Vice-Presidente da Camara,

(Paulo Jorge Camlpos Vicente)




Elaborado pelo CESAB em Julho de 2011

-

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZA1 - Picotes

Data Local Parametros
04-04-2011 Snoobar - R. Anténio José Bouga - S. Pedro Moel R1
04-04-2011 Escola Primaria da Garcia - R. Central - Garcia R1
04-04-2011 Padaria " Covina" - R. da Covina, n.° 4 - Marinha R1
04-04-2011 Hotel Marisol - Av- Da Liberdade - S. Pedro Moel R1+R2
04-04-2011 Hab. n.° 94 - R. das Rosas da Pedra de Baixo R1+R2

Cabeleireiro “Elsa e Vania" - R. Fernando Alvarez Barido - R1
18-04-2011 Guarda
18-04-2011 Escola Primaria n.° 2 da Ordem - R. da Vitéria - O R1
18-04-2011 Padaria " O Maloio" - R. Augusto Oliveira Guerra, R1+R2
02-05-2011 R. do depésito de agua - Reservatério - S. Pedro Moel R1

Infantario " Pateo da Inés" - R.Fonte dos Ingleses- Forno R1
02-05-2011 da Telha
02-05-2011 Intermarché - Av. José Gregorio - Marinha Grande R1
02-05-2011 Casa n°236 - Est. da Naz R1+R2
16-05-2011 ASURPI - R. 18 de Janeiro de 1934 R1
16-05-2011 Hab. n.° 35 - Bairro Social do Camarnal - Camarnal R1
16-05-2011 Café Solar - R. do Sol R1+R2
06-06-2011 Escola Primaria da Amieirinha - R. Catarina Euféme R1+R2+Cl
06-06-2011 Escola Primaria do Engenho - R. das Laranjeiras - R1
06-06-2011 Escola Primaria da Fonte Santa - R. da Escola - Fo R1+R2
20-06-2011 Residencial Santa Rita - R. Adolfo Leitdo - S. Pedro R1
20-06-2011 Café D. Manuel - R. Central - Garcia R1+R2

O numero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Cesab




Elahorado pelo CESAB em Julho de 2011

-

Resumo de Parametros: ZA1 - Picotes

otrn Bra

Desinfectante residual mg Cl2/L ' 20

r Cesa
s

3
P

100 <0,05 .
Bactérias Coliformes 0 N/100mL 20 100 0
Escherichia Coli 0 N/100mL 20 100 0 0 10p
1Amonio 0,50 mg NH4/L 8 100 <0,050 | <0,050 100
N.°Coloénias 22°C s/ alleracao N/mL 8 100 N.D N.D -
N.°Colonias 36°C s/ alleragao N/mL 8 100 N.D. N.D. -
Condutividade 2500 uSfcm, a 20 °C 8 100 183 225 100
~ {Cor 20 g PtCo/lL 8 100 <5 <5 100
1pH 65-9 E. Sorensen 8 100 6.2 6.6 28
Manganés 50 ug Mo/k 8 100 <10 <10 100
Nitrato 50 mg NO3/L 8 100 <1,0 21 100
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L 8 100 <20 3.4 10
Cheiro, a 25°C 3 Factor diluigao 8 100 <1 <1 100
Sabor, a 25°C 3 Factor diluigao 8 100 <1 <1 100
Turvacio 4 UNT 8 100 <0,3 03 101
JAluminio 200 g AllL 1 100 <20 <20 100
_ {Clostridium Perfringens 0 N/100mL 1 100 0 0 100
|Ferro 200 hg Fell 1 100 23 23 100
I Nitrito 05 mg NO2/L 1 100 <0,020 | <0,020 100
Antimonio 5,0 pg SbiL 1 100 <1 <1 100 ~
[Arsénio 10 1ig AsiL 1 100 <1 <1 100
Benzeno 1,0 Hg/L 1 100 <0,5 <0,5 100
{Benzo(a)pireno 0,010 pg/L 1 100 <0,002 | <0,002 10[ -
Boro 1,0 mg B/L 1 100 <0,10 <0,10 100
i 1Bromato 10 Hg Bro3/iL 1 100 <5 <5 100
1Cadmio 5.0 Hg CdiL 1 100 <1,0 <1,0 104
Chumbo 25 g Pb/l 1 100 <5 <5 00
Cianeto 50 Hg CN-/L 1 100 <10 <10 100
Cobre 2,0 mg Cu/L 1 100 0,065 0,065 100
Cromio 50 pg CriL 1 100 <5 <5 00
. |1.2-Dicloroetano 3,0 py/L 1 100 <0,5 <0,5 100
_ Dureza Total mg CaCO3/L | 100 353 35,3 -
Calcio mg Ca/L | 100 9,5 9.5 -
Magnésio mg Mg/L 1 100 28 28 -
Enterococos fecais 0 N/100mL 1 100 0 0 10D
Fluoreto 1.5 mg F-/L 1 100 <0,050 | <0,050 100
Mercurio 1,0 ug Hg/L 1 100 <0,30 <0,30 100
Niquel 20 Hg NilL 1 100 10 10 10D
Cloreto 250 mg Cl-L 1 100 40 40 100
1 Selénio 10 Hg Se/L 1 100 <1 <1 10D
Soma dos compostos HAP 0,10 g/l 1 100 <0,005 | <0,005 10D
Soma Tetra e Tricloroeteno {10 HgiL 1 100 <0,5 <0,5 100
Soma THM 100 Ko/l 1 100 6 6 100
’- Sédio 200 mg Na/L 1 100 25 25 100
Sulfato 250 mg SO4/L 1 100 15 15 100

[ Foram registadas viotagbes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatorios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Na&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Julho de 2011 r“

i Ce
o
Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZA2 - Estacao
SNoOo0 B [ao peln ﬁ SAH
Data Local Parametros
04-04-2011 R. do Fagundo casa n°9 - Albergaria R1+R2
18-04-2011 Café Lopes n°10 - R. Sporting Club Marinhense - Embra R1
02-05-2011 Café restaurante "Linitrutas" - R. 42 - Trutas R1
16-05-2011 Pastelaria "Snoopy" - R. da Azambuja R1+R2
06-06-2011 Escola Primaria da Amieira- R.da Agroeira - Amieira R1
20-06-2011 Escola Prof. Nery Capucho - R. Fernando Pessoa - E R1+R2

O numero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parametros

e

Sadls

{

Desinfectante residual - mg Cl2/L 6 -
Bactérias Coliformes 0 N/100mL 6 10
Escherichia Coli 0 N/100mL 6 100
0,50 mg NH4/L 3 10(
s/ alteragao N/mL 3 -
s/ alteracao N/mL 3 -
2500 uS/iecm, a20°C 3 100
20 mg PtCo/L i 3 10
6,5-9 E. Sorensen 3 100
50 Hg Mn/L 3 100
50 mg NO3/L 3 100
5,0 mg O2/L 3 100
Factor diluigao 3 10
3 Factor diluigdo 3 100
4 UNT 3 100

0O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
[1 Foram registadas violagcdes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas: N
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Julho de 2011

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZA3 - Boavista

Data Local Parametros
18-04-2011 Infantario " Cogumelo" - R. Manuel Pereira Roldado R1+R2+Cl
16-05-2011 Escola Pinhal do Rei - R. Dr. Amelia Candida - Boa R1
06-06-2011 Café " Grupo Desportivo de Casal Galego" - R. Club R1
20-06-2011 Normax, Lda - R. Manuel Alves Cruz - Salgueiro R1+R2
O numero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo de Pardmetros
% 4 5 Pre a 0 ., 0 (o
3. catl
el
Desinfectante residual mg Cl2/t 4 100 0,17 0,32 -
1Bactérias Coliformes 0 N/100mL 4 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 N/100mL 4 100 0 0 100
: Amobnio 0,50 mng NH4/L 2 100 <0,050 [ <0,050 100
. 1N.°Colénias 22°C s/ alteragao N/mL 2 100 N.D. N.D -
N.°Colonias 36°C s/ alteragao N/mL 2 100 N.D. 1 -
{Condutividade 2500 HSicm, a 20 °C 2 100 333 362 100
Cor 20 mg PiCo/l 2 100 <5 <5 100
pH 6,5-9 E. Sorensen 2 100 6,2 6.2 0l
|Manganés 50 g MniL 2 100 21 22 10D
. {Nitrato 50 mg NO3/L 2 100 29 22 100
Oxidabilidade 5.0 mg 02/L 2 100 <2,0 23 100
. |Cheiro, a 25°C 3 Factor diluigao 2 100 <1 <1 100
{Sabor, a 25°C 3 Factor diluigao 2 100 <1 < 100
| Turvacao 4 UNT 2 100 <0,3 <0,3 op~
¢ 1Aluminio 200 Hg Al/L 1 100 1,2e+2 | 1,2e+2 100
{Clostridium Perfringens 0 N/100mL. 1 100 0 0 10D
Ferro 200 jg Fell 1 100 <10 <10 100 -
Nitrito 05 mg NO2/L 1 100 <0,020 | <0,020 10 -
| Antimonio 5.0 g ShiL 1 100 <1 <1 100
Arsénio 10 Hg As/L i 100 1 1 100 i
“{Benzeno 1.0 Hg/L 1 100 <0,5 <0,5 100
Benzo(a)pireno 0,010 pg/L 1 100 <0,002 | <0,002 10
Boro 1.0 mg B/L 1 100 <0,10 <0,10 100
Bromato 10 Hg Bro3/L 1 100 <5 <5 100
Cadmio 5.0 Hg Cd/L 1 100 <1,0 <1,0 100
Chumbo 25 g Pb/L 1 100 <5 <5 100
Cianeto 50 Hg CN-/L 1 100 <10 <10 100
Cobre 2,0 mg Cull 1 100 0,052 | 0,052 100 B
Cromio 50 Hg CriL 1 100 <5 <5 100
1,2-Dicloroetano 3.0 ug/L 1 100 <0,5 <0,5 100
, Dureza Total mg CaCO3/L 1 100 80,0 80,0
. [calcio mg Call 1 100 16 16 -]
Magnésio . ng Mg/l 1 100 9.9 9.9 -
Enterococos fecais 0 N/100mL 1 100 0 0 100
. 1Fluoreto 1.5 mg F-/L L] 100 0,069 0,069 100
o Mercurio 1,0 Hg Hg/l 1 100 <0,30 | <0,30 10D
2 INiquel 20 g Ni/L 1 100 6 6 100
. [Cloreto 250 mg CI/L 1 100 60 60 100
L ' {Selénio 10 ug Sell 1 100 <1 <1 100 B
. Soma dos compostos HAP  [0,10 Hg/L 1 100 <0,005 | <0,005 10p i
Soma Tetra e Tricloroeteno {10 Hg/L 1 100 <0,5 <0,5 10D
Soma THM 100 HgiL 1 100 3 3 10p
1Sodio 200 mg Na/L 1 100 45 45 10D .
Sulfato 250 my SO4/L 1 100 14 14 10D
® Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
[J Foram registadas violacdes aos parametros obrigatorios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.
Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado
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Elaborado pelo CESAB em Julho de 2011

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZA4 - Picassinos

OROarama ete 200 nelo SAH

Data L.ocal Parametros i
18-04-2011 Escola Primaria de Picassinos - R. dos Fundadores R1+R2
02-05-2011 Banco BES - R. Filarmonica Amieir R1+R2
16-05-2011 KitMolde - R. da Industria Metalurgica - Picass R1 |
06-06-2011 Escola Primaria da Comeira - R. das Escolas da Com R1+R2 |
20-06-2011 Café " 27 " - R. Augusto Costa - Picassinos R1 |

O numero total de amostras inicialmente agendado foi recothido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parametros

. Desinfectante residual mg Cl2/L 5 100 0,20 0,49 -

. Bactérias Coliformes 0 N/100mL 5 100 0 0 100 -
Escherichia Coli 0 N/100mL 5 100 0 0 10D
Amonio 0,50 mg NH4/L 3 100 <0,050 | <0,050 100
N.°Colénias 22°C s/ alteragdo  [N/mL 3 100 N.D. N.D. -
N.°Colénias 36°C s/ alteracao N/mL 3 100 N.D. N.D. Al
Condutividade 2500 pS/cm, a 20 °C 3 100 188 207 100
Cor 20 mg PtColl 3 100 <5 <5 100
pH 65-9 E. Sorensen 3 100 6,1 6.3 0
Manganés 50 Hg Mn/L 3 100 <10 32 100
Nitrato 50 mg NO3/L 3 100 <1,0 <1,0 100
Oxidabilidade 5.0 mg O2/L 3 100 20 24 100
Cheiro, a 25°C 3 Factor dituigao 3 100 <1 <1 100
Sabor, a 25°C 3 Factor diluigao 3 100 <1 <1 100
Turvacéo * 4 UNT 3 100 <03 <03 100

Foram registadas violacdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatorios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.
N.D._Né&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Julho de 2011 |

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZA5 - Vieira de Leiria

TOR0ara g Bi1e Aa0 pelo s A LS
Data L.ocal Parametros
04-04-2011 Hab. n.° 51 - R. do Pinhal - Casal das Raposas R1
04-04-2011 R. do Barqueiro, casa n°16 R1+R2
18-04-2011 Mini Mercado " Idilia Feteira" - R. do Cais R1
02-05-2011 Casa n°10 - Trav. Fonte Santa R1
02-05-2011 Escola Primaria da Praia da Vieira - R. da Foz - P R1+R2
16-05-2011 Escola Primaria Anténio Vitorino - Trav. das Escol R1
06-06-2011 Casa n°52 - R. St° Antonio de Platina - Talhdes R1
20-06-2011 Hab. n.® 47, R. da Lagoa - Praia da Vieira R1
20-06-2011 Tintas " Jubel" - R. Fonte Santa, n.° 21 - Vieira R1+R2

O numero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parametros

Desinfectante residual mg CI2/L 9 B
Bactérias Coliformes 0 N/100mL 9 100 0 100
Escherichia Coli 0 N/100mL 9 100 0 100
Aménio . 0.50 mg NHA4/L 3 100 <0,050 100
N.°Colonias 22°C s/ alteragao N/mb 3 100 N.D. -
N.°Colonias 36°C s/ alteragao N/mL 3 100 3 -l
Condutividade 2500 pS/cm, a 20 °C 3 100 846 1 Op
20 mg PtCo/L 3 100 <5 100
65-9 E. Sorensen 3 100 7.1 10b
50 Hg ML 3 100 <10 100
50 mg NO3/L 3 100 1,2 100
Oxidabilidade 50 mg O2/L 3 100 34 | 10
Cheiro, a 25°C 3 Factor diluigao 3 100 <1 10D
Sabor, a 25°C 3 Factor diluicao 3 100 <1 100
Turvacao 4 UNT 3 100 7.8 75

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia. |
[0 Foram registadas violagbes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P .- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.,
N.D._Nao Detectado




Elaborado pelo CESAB em Jutho de 2011 -~

Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZA6 - Moita

Data Local Parametros
04-04-2011 R. 1.° de Maio, casa n°13 R1
02-05-2011 Casa n°22- R. 1.° de Dezembro R1
16-05-2011 Eschamann Texturas Internacionais, Lda - Est. da N R1+R2
20-06-2011 Petroiberica { bombas de gasolina) - Est. da Nazar R1

O numero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parametros

esintectante residua

| Lesal
o

4

actérias Coliformes 0 N/100mL 4
scherichia Coli 0 N/100mL 4
monio 0,50 mg NH4/L 1
N.°Colénias 22°C s/ alteracao N/mL 1
N.°Coldnias 36°C s/ alteragao N/mL 1
Condutividade 2500 uS/icm, a 20 °C 1
20 mg PtCo/L 1

6,5-9 E. Sorensen - 1

50 g Mn/L 1

50 mg NO3/L 1

50 mg 02/L 7

E Factor diluicao 1

3 Factor diluicao 1

4 UNT 1

Foram registadas violagbes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
[J Foram registadas violagbes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas: .
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado




