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viunicipio da Marinha Grande

Camara Municipal

EDITAL N°08/2012/DOEM

Jorge Campos Vicente, Vice-Presidente da Camara Municipal da
Marinha Grande,

NA PUBLICO, ao abrigo do n.°1 do artigo 17 °do Decreto—Lei 306/2007

| nas 07 folhas anexas.

para constar, se passa este e outros de igual teor que irdo ser afixados no
edificio dos Pagos de Concelho, Secgdo de Aguas e Saneamento,
rtamento Técnico, Junta de Freguesia da Moita, Junta de Freguesia de
Vieira de Leiria, Junta de Freguesia da Marinha Grande.

s do Concelho da Marinha Grande, 15 de Fevereiro de 2012.

O Vice-Presidente da Camara,

(Paulo Jorge Campos Vicente)




Elaborado pelo CESAB em Feverairo de 2012

Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: ZA1 - Picotes

Cronograma efectuado pelo CESAR

Cesab

.’ LRl e Sroaat i A piete

Data Local Parametros
03-10-2011 Hab. n.° 8 - R. Central - Garcia R1+R2+C]
03-10-2011 Escola Primaria n.° 2 da Ordemn - R. da Vitéria - Ordem R1
03-10-2011 Deposito da Agua - R. do depésito de dgua - S. Pedro R1
03-10-2011 infantaric " Pateo da Inés" - R.Fonte dos Ingleses- R1
03-10-2011 Intermarché - Av. José Gregério - Marinha Grande R1
19-10-2011 Talho Rui - R. Antonio Matos Bonita, n.¢ 1 - Ordem Ri+R2
19-10-2011 Macdonal's - R. dos Bicas - Ordem Ri
19-10-2011 Hab. n.? 70 - R. do Sol R1
07-11-2011 ASURPI - R. 18 de Janeiro de 1934 R1
07-11-2011 Centro Comercial " Cristal Atrium" - R. das Portas R1
07-11-2011 Escola Primaria da Garcia - R. Central - Garcia R1
07-11-2011 Escola Primaria da Fonte Santa - R. da Escola - Fonte R1
21-11-2011 Padaria " Covina” - R. da Covina, n.° 4 - Marinha R1
21-11-2011 Bina Café - R. Fernando Alvarez Baridd - Guarda R1
21-11-2011 Hab. n.° 99 - Bairro Social do Camamal - Camarnal R1+R2
21-11-2011 Mini-Mercado - R. Adolfo Leitdo - S. Pedro Moel R1+R2
05-12-2011 Escola Primaria da Amieirinha - R. Catarina Eufémea - R1+R2
05-12-2011 Pastelaria * O Guloso" - R. da Poriela - Portela R1
05-12-2011 Café"Sabor a Café"- R. do Cartaxo - Garcia R1
05-12-2011 Fontanario - Praga Afonso Lopes Vieira - S.Pedro R1
19-12-2011 Escola Primaria n.° 1 da Ordem - R. Carlos Silva R1
19-12-2011 Hab. n.°33 - R. do Brejo - Pilado R1

O ndmero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB




Elaborado pelo CESAR em Favereiro d ;
iro de 2012 !" Cesab

et o Saneas e Ariiete

Resumo de pardmetros relativos a zona de abstecimento: ZA1 - Picotes

N.° Andlises™

% Analises ~

. S . Previstas no Realizadas |
Desinfectante residual - mg Cl2/L D 100 [
Bactérias Coliformes ] N/M00mL 22 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 N/100mL 22 100 0 0 100
Amdnio 0,50 mg NH4/L 5 100 <(,050 | <0,050 100
N.®Coldnias 22°C s/ alteracao NfmL 5 100 N.D. N.D, -
N.°Colénias 36°C s/ alleracao N/mL 5 100 N.D. N.D. -
Condutividade 2500 uSlcm, a 20 °C 5 100 173 189 100
Cor 20 mg PtCoil 5 100 <5 <5 100
pH 6,5-9 E. Sorensen 5 100 6,2 6,4 0*
Manganés 50 119 Mn/L 5 100 <10 18 100
Nitrato 50 mg NO3A. 5 100 <1,0 1,0 100
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L 5 100 <20 3.0 100
Cheiro, a 25°C 3 Factor diluigao 5 100 <1 <1 100
Sabor, a 25°C 3 Factor dituigio 5 100 <1 <1 100
Turvagéo 4 UNT 5 100 <Q,3 0,9 100
Aluminio 200 g AlfL 1 100 <20 <20 100
Clostridium Perfringens 0 N/100mL 1 100 0 0 100
) Ferro 200 g Felt 1 100 95 95 100
Nitrito 0.5 mg NO2/L 1 100 <(,020 | <0,020 100
Antiménio 5,0 ug ShiL 1 100 <1 <t 100
Arsénio 10 1g AsiL 1 100 <1 <1 100
Benzeno 1.0 ugiL 1 100 <{(),5 <0.5 100
Benzo(a)pireno 0,010 pgiL 1 100 <0,002 | <0,002 100
Boro 1,0 mg B/l 1 100 <Q,10 <(,10 100
Bromato 10 ug BroaiL 1 100 <5 <5 100
Céadmio 5,0 g CdlL 1 100 <1,0 <1,0 100
Chumbo 25 g Phil 1 100 <5 <hb 100
Cianeto 50 g CN-IL 1 100 <10 <10 100
Cobre 2,0 mg Cu/L 1 100 0,20 0,20 100
Crémio 50 pg CriL 1 100 <5 <5 100
1,2-Dicloroetano 3.0 ugiL 1 100 <0,5 <{),5 100
Dureza Total - mg CaCO3/L 1 100 35,1 35,1 -
Calcio - mg Call 1 100 a7 97 -
Magnésio mg Mg/L i 100 2,7 2.7 -
Enterococos fecais 0 NHOomL 1 100 0 0 100
Fluoreto 15 mg F-iL 1 100 <0,050 | <0,050 100
Mercurio 1,0 g Horl 1 100 <(),30 <0,30 100
Niguel 20 pg Nift 1 100 11 11 100
Cloreto 250 mg CH-L 1 100 37 37 100
Selénio 10 ug Seil 1 100 <1 <1 100
Soma dos compostos HAP 0,10 g/t 1 100 <0,005 | <0,005 100
Soma Tetra e Tricloroeieno 10 pgil. 1 100 <0,5 <0,5 100
Soma THM 100 yail 1 100 6 8 100
Sédio 200 mg Nail 1 100 25 25 100
Sulfato 250 mg SO4/L 1 100 14 14 100

*Néo existindo sistema de tratamento adequado 4 correcgdo do pardmetro indicador em incumprimento, n3o foram efetuadas anélises de verificaggo.

B Foram registadas viclagbes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado come valor guia.
LI Foram registadas violagdes aos parametros obrigatorios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.
N.D._Nao Detectado




Elaborado pelo CESAB em Fevereiro de 2012

. Cesab

W Coriro t Saregas g Aev ente

Cronograma relativo 4 Zona de Abastecimento: ZA2 - Estacao

ONOOrs 3 efe A0 heid =
Data Local Parametros
03-10-2011 Escola Primaria da Amieira- R.da Agroeira - Amieira R1+R2
19-10-2011 Centro Infantil " Arco Iris" - Av. Arala Pinto R1
07-11-2011 Escola Pré-Primaria das Trutas- R. Cireular - Trutas R1+R2
21-11-2011 Pastelaria "Snoopy" - R. da Azambuja R1
05-12-2011 Café Lopes - R. Sporting Club Marinhense - Embra R1
19-12-2011 Escola Primaria do Pero Neto - Est. do Pero Neto - R1+R2

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parametros

S NS Analises
CUVWPY T CPrevistas no
T PCQA ..

% Analises o .
- Realizadas - "

Desinfectante residual g Ci2iL

6 100
Bactérias Coliformeas 0 N/100mL 6 100
Escherichia Coli 0 N/MOOmL 6 100
Amodnio 0,50 mg NH4/L 3 100
N.°Colonias 22°C s/ alteragio N/mL 3 100
N.®Colénias 36°C s/ alteragio N7mL 3 100
Condutividade 2500 pSfcm, a 20 °C 3 100
Cor 20 mg PtCosL 3 100
pH 65-9 E. Sorensen 3 100
Manganés 50 Hg MniL 3 100
Nitrato 50 mg NO3/L 3 100
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L 3 100
Cheiro, a 25°C 3 Factor diluigdo 3 100
Sabor, a 25°C 3 Facter diluigao 3 100
Turvacéo 4 UNT 3 100 <0,3 0,3 100

3o existindo sistema de tratamento adequado A correcsdo do pardmetro indicador em incumprimento, ndo foram efetuadas anélises de verificagdo.

B Foram registadas violagdes aos parametros indicadores: Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia,
U Foram registadas violagfes aos pardmetros obrigatérios; Parametros cujo valor n&o pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Fevereiro de 2012

[ Cesab
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Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: ZA3 - Boavista

Data

Local Pardmetros
19-10-2011 Café " Grupo Desp.e Recreativo” - R.Grup. Desp. R1+R2
07-11-2011 Hab. n.° 27 - R. Guilherme Pereira Rolda - Casal da R1
21-11-2011 Escola Pinhal do Rei - R. Dr. Amelia Candida - R1
05-12-2011 Fontanaric da Rede - R. Cabegos da Garcia - Garcia R1+R2
19-12-2011 Infantario " Cogumelo” - R. Manuel Pereira Rold&o R1

O niimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parametros

N Andlises % Analises

Previstas no B
: .. PCQA N

Desinfectante residual mg Ci2/L 5 100

Bactérias Coliformes 0 N/100mL 5 100 9] 0 100
Escherichia Coli 0 N100mL 5 100 0 0 100
Ambnio 0,50 mg NH4/L 2 100 <Q,050 { <0,050 100

N.°Colénias 22°C s/ alteragio N/mL 2 100 N.D. N.D. R

N.*Colénias 36°C s/ alteragao NfmL 2 100 N.D. N.D. -
Condutividade 2500 pSfem, a 20 °C 2 100 180 184 100
Cor 20 mg P{Co/l. 2 100 <5 <5 100

pH 6,59 E. Sorensen 2 100 6,2 6,4 o*
Manganés 50 Hg MniL 2 100 <10 <10 160
Nitrato 50 mg NO3iL 2 100 <1,0 1,2 100
Oxidabilidade 50 mg Q21 2 100 <2.0 2.3 100
Cheiro, a 25°C 3 Factor diluicao 2 100 <1 <1 100
Sabor, a 25°C 3 Factor dilui¢io 2 100 <1 <1 100
Turvacéo 4 UNT 2 100 <03 <0,3 100

*Nio existindo sistema de tratamento adequado 2 correcgio do pardmetro indicador em incumprimento, ndo foram efetuadas andlises de verificagio.

& Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
[ Foram registadas violag8es aocs parametros obrigatérios; Parametros cujo valor nao pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no . L. n.® 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Fevereiro de 2012
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Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: ZA4 - Picassinos

 ‘Cronograma efectuado pelo CESAB .~

Local Parametros

Data .

03-10-2011 Gabame, Lda-R.de Franga - Zona Ind.Casal da Lebre R1
19-10-2011 Escola Primaria de Picassinos - R. dos Fundadores - R1+R2
07-11-2011 Escola Primaria da Comeira - R. Escolas da Comeira - R1
21-11-2011 Café Prazer de Comer - R. Filarmonica Amieirinhense | R1
05-12-2011 Escola Primaria de Picassinos - R. da Juventude - R1+R2
19-12-2011 Café " Os Pedros" - R. Augusto Costa -~ Picassinos R1

O nUmero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parédmetros

- Previstas no oAndlises
i " Realizadas ="

. PCQA .

esinfectante residual mg CI2/L

6 100 -
Bactérias Coliformes o N/100mL 5] 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 N/100mL 5] 100 0 0 100
Amdnio 0,50 mg NH4A. 2 100 <0,060 | <0,050 100

N.*Coldnias 22°C s/ alleracéo NfmL 2 100 N.D. N.D. -

N.°Colénias 36°C s/ alteragdo N/mL 2 100 N.D. N.D. -
Condutividade 2500 uslem, a 20 °C 2 100 184 185 100
Cor 20 mg PtCo/l 2 100 <5 <5 100

pH 6,5-9 E. Sorensen 2 100 8.3 6.4 o
Manganés 50 g MniL 2 100 <10 37 100
Nitrato 50 mg NOZ/L 2 100 <1,0 <10 100
Oxidabilidade 50 mg O2/L 2 100 2,2 27 100
Cheiro, a 25°C 3 Factor diluigao 2 100 <1 <1 100
Sabor, a 25°C 3 Facior diluigéo 2 100 <1 <1 100
Turvagdo 4 UNT 2 100 <0,3 <(,3 100

*Néo existindo sistema de tratamento adequado 3 torrecgio do parimetro indicador em incumprimento, ndo foram efetuadas andlises de verificagdo,

& Foram registadas violagdes aos par8metros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
B Foraim registadas violagdes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado




Elaborado pelo CESAB em Feversiro de 2012
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Cronograma relativo & Zona de Abastecimento: ZA5 - Vieira de Leiria

Cronogram "efe@c'tt'xadb';')'éio CESAB IR et

Data Local Parametros
03-10-2011 Escola Primaria da Passagem - R, da Vieira - R1+R2
03-10-2011 Tecnipoliester, Lda - R. Damaso Luis dos Santos, lote7 R1
03-10-2011 Casa n®56 - R. da Foz - Praia da Vieira R1
19-10-2011 Escola Primaria Antdnio Vitorino - Trav. das Esc. - R1
07-11-2011 Hab. n.° 72 - R. D. Dinis - Praia da Vieira R1
07-11-2011 Escola Primaria da Fonte Santa - Trav. Fonte Santa R1+R2
21-11-2011 Hab. n.° 22 - R. casal d’Anja - Casal d’Anja R1
05-12-2011 Escola Secundaria - R. José Moreira - Vieira Leiria R1
19-12-2011 Talho "Beto” - R. St® Antonio de Platina - Talhdes R1+R2
19-12-2011 Hab. n.® 8 - R. do Carqueijal - Vieira de Leiria R1

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recolhido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parametros

L NS Anglises

Previstas no’ % 'Ah:él o
PCQA' s _Reaitzadas_ﬁ

Desinfectante residual . gIL 100

Bactérias Coliformes 0 N/100mL 10 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 NA1oomL 10 100 0 0 100
Amdbnio 0,50 mg NH4/L 3 100 <0050 | <0,0580 400
N.°Colénias 22°C s/ alteragao Niml. 3 100 N.D. 123 -
N.°Colénias 36°C s/ alteragao N/mL 3 100 N.D. 66 -
Condutividade 2500 WSfem, a 20 °C 3 100 308 8§92 100
Cor 20 mg PtCo/L 3 100 <5 <5 100
pH 85-9 E. Sorensen 3 100 7,1 7.8 100
Manganés 50 pig MniL 3 100 <10 <10 100
Nitrato 50 mg NO3/L 3 100 <1,0 1,7 100
Oxidabilidade 50 mg O2/L 3 100 2.3 2.9 100
Cheiro, a 25°C 3 Factor diluigao 3 100 <1 <1 100
Sabor, a 25°C 3 Factor dilicio 3 100 <1 <1 100
Turvacéo 4 UNT 3 100 <0,3 15 - 100

O Foram registadas violagdes aos par@metros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor nao pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P .- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.
N.D._N&ao Detectado




Elaborado pelo CESAB em Fevereiro de 2012
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Cronograma relativo a Zona de Abastecimento: ZA6 - Moita

éf'ectuadd_p loC .

Data Local Parametros
03-10-2011 Escola Primaria da Moita - R. do Fétal R1
07-11-2011 Estrutura Moldes, Lda - R. 1.? de Maio R1
19-12-2011 Eschamann Texturas Internacionais, Lda R1+R2

O nimero total de amostras inicialmente agendado foi recothido
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parametros
“N.® Analises

- Previstas no
FCQA

% Analises

Winimo

) _ B " Realizadas
Desinfectante residual “mg Ci2/L

3 100 0,07 0,41

Bactérias Coliformes 0 N/100mE 3 100 0 0 100
Escherichia Coli 0 NA1GOmL 3 100 0 0 100
Amonio 0,50 mg NH4/L, 1 100 <0,050 | <0,080 100

N.*Coldnias 22°C s/ alteragdo N/mL 1 100 N.D. N.D. -

N.°Colonias 36°C s/ alteragio N/l 1 100 N.D. N.D. -
Condutividade 2500 uSicm, a 20 °C 1 100 226 226 100
Cor 20 mg PtCofL 1 100 <5 <5 100
pH 6,5-9 E. Sorensen 1 100 6,7 8,7 100
Manganés 50 g Mnit 1 100 <10 <10 100
Nitrato 50 mg NO3/L 1 100 87 8,7 100
Oxidabilidade 5.0 mg 02/, 1 100 <2,0 <20 100
Cheirg, a 25°C 3 Factor diluigio 1 100 <1 <1 100
Sabor, a 26°C 3 Factor diluigao 1 100 < < 100
Turvacao 4 UNT 1 100 <0,3 <(),3 100

03 Foram registadas violagées aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
Lt Foram registadas violagdies aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




