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Mapa de violações 

 

Durante este trimestre não foram registados incumprimentos. 
 

 

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento –ZA1 Picotes 

Data Local Parâmetros 

14-04-2014 PT.1.38 - Hotel "Miramar" - Rua Helena Lopes Vieira - S. Pedro de Moel R1 

14-04-2014 PT.1.15 - Churrasqueira dentro do "Intermarché" - Av. José Gregório - Marinha Grande R1+R2 

28-04-2014 PT.1.28 - Casa particular nº 111 - Rua das Rosas da Pedra de Baixo - Pedra R1+R2 

12-05-2014 PT.1.4 - Parque de Campismo de S. Pedro Moel - "ORBITUR" - Rua da Volta aos Sete - S. Pedro de Moel R1+R2+CI 

26-05-2014 PT.1.7 -  Escola Pré-Primaria do Pilado - Rua Principal - Pilado R1+R2 

09-06-2014 PT.1.1 - Parque de Campismo de S. Pedro Moel - "INATEL" - Rua do  Farol - S. Pedro de Moel R1 

09-06-2014 PT.1.21 - Centro Comercial Cristal "Atrium" - Rua das Portas Verdes - Marinha Grande R1+R2 

19-06-2014 PT.1.36 - Café Alves - Rua Central do Pilado - Pilado R1 

 

 

Resultados relativos à Zona de Abastecimento –ZA1 Picotes 

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo 

N.º 

Análises 

Superior

es ao V.P 

% 

Cumprime

nto do V.P. 

N.º 

Análises 

Agendad

as 

N.º 

Análises 

Realizadas 

% Análises 

Realizadas 

Desinfectante residual (mg Cl2/L) --- <0,05 0,58 --- --- 8 8 100 

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 8 8 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 8 8 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 5 5 100 

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 5 5 100 

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. 1 --- --- 5 5 100 

Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 199 218 0 100 5 5 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 5 5 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,5 6,9 0 100 5 5 100 

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 13 0 100 5 5 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 5 5 100 

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 5 5 100 

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 5 5 100 

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 5 5 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 0,3 0 100 5 5 100 

Alumínio (µg Al/L) 200 <20 <20 0 100 1 1 100 

Clostrídium Perfringens (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

Ferro (µg Fe/L) 200 34 34 0 100 1 1 100 

Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

Antimónio (µg Sb/L) 5,0 <1 <1 0 100 1 1 100 

Arsénio (µg As/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100 

Benzeno (µg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100 

Benzo(a)pireno (µg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100 

Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100 

Bromato (µg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100 

Cádmio (µg Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Chumbo (µg Pb/L) 10 <3 <3 0 100 1 1 100 

Cianeto (µg CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,013 0,013 0 100 1 1 100 

Crómio (µg Cr/L) 50 <5 <5 0 100 1 1 100 
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1,2-Dicloroetano (µg/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100 

Dureza Total (mg CaCO3/L) --- 34 34 --- --- 1 1 100 

Cálcio (mg Ca/L) --- 9,6 9,6 --- --- 1 1 100 

Magnésio (mg Mg/L) --- 2,5 2,5 --- --- 1 1 100 

Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

Fluoreto (mg F-/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

Mercúrio (µg Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100 

Níquel (µg Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

Cloreto (mg Cl-/L) 250 40 40 0 100 1 1 100 

Selénio (µg Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100 

Soma dos compostos HAP (µg/L) 0,10 <0,005 

(Maior LQ) 

<0,005 

(Maior LQ) 

0 100 1 1 --- 

Benzo(k)fluoranteno (µg/L) --- <0,002 <0,002 --- --- 1 1 100 

Benzo(b)fluoranteno (µg/L) --- <0,005 <0,005 --- --- 1 1 100 

Benzo(ghi)perileno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100 

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100 

Trihalometanos Totais (µg/L) 100 8 8 0 100 1 1 100 

Bromodiclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Bromofórmio (µg/L) --- 5 5 --- --- 1 1 100 

Clorofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Dibromoclorometano (µg/L) --- 3 3 --- --- 1 1 100 

Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno 

(µg/L) 

10 <3 (Maior 

LQ) 

<3 (Maior 

LQ) 

0 100 1 1 100 

Tetracloroeteno (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Tricloroeteno (µg/L) --- <0,5 <0,5 --- --- 1 1 100 

Sódio (mg Na/L) 200 29 29 0 100 1 1 100 

Sulfato (mg SO4/L) 250 14 14 0 100 1 1 100 

 

 

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento –ZA2 Estação 

Data Local Parâmetros 

14-04-2014 E.2.8 - Escola Pré-Primaria de Pedrulheira - Rua das Andorinhas - Pedrulheira R1 

14-04-2014 E.2.24 - Escola Primária das Trutas - Rua Sociedade Desportiva e Cultural das Trutas R1 

28-04-2014 E.2.9 - Café "Quim da Estação" - Largo da Estação - Estação R1+R2 

12-05-2014 E.2.18 - Casa particular nº15 - Travessa de Diu - Pedrulheira R1 

09-06-2014 E.2.6 - Escola Pré-Primaria de Casal Malta - Rua General Humberto Delgado - Casal Malta R1 

09-06-2014 E.2.19 - Casa particular n.º 30 - Rua Jornal "A Autonomia"- Embra R1 

19-06-2014 E.2.23 - Casa particular nº 21 - Rua das Laranjeiras - Pero Neto R1 

19-06-2014 E.2.3 - Escola Prof. Nery Capucho - Rua Fernando Pessoa - Embra R1+R2 

 

Resultados relativos à Zona de Abastecimento –ZA2 Estação 

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo 

N.º Análises 

Superiores ao 

V.P 

% 

Cumprime

nto do V.P. 

N.º 

Análises 

Agendadas 

N.º 

Análises 

Realizadas 

% Análises 

Realizadas 

Desinfectante residual (mg Cl2/L) --- 0,07 0,65 --- --- 8 8 100 

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 8 8 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 8 8 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 2 2 100 

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. 3 --- --- 2 2 100 

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 2 2 100 
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Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 216 267 0 100 2 2 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 2 2 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,8 6,8 0 100 2 2 100 

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 2 2 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 8,7 13 0 100 2 2 100 

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 2 2 100 

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 2 2 100 

 

 

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento –ZA3 Boavista 

Data Local Parâmetros 

28-04-2014 B.3.6 - Casa particular nº 8 - Rua Santa Filomena - Embra R1 

12-05-2014 B.3.5 - Casa Particular n.º 14 - Rua Clube Desportivo e Recreativo das Figueiras - Figueiras R1+R2 

09-06-2014 B.3.1 - Escola Pré-Primaria da Boavista - Rua Ponto da Boavista - Boavista R1+R2+CI 

 

Resultados relativos à Zona de Abastecimento –ZA3 - Boavista 

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo 

N.º 

Análises 

Superior

es ao V.P 

% 

Cumprime

nto do V.P. 

N.º 

Análises 

Agendad

as 

N.º 

Análises 

Realizadas 

% 

Análises 

Realizad

as 

Desinfectante residual (mg Cl2/L) --- <0,05 0,55 --- --- 3 3 100 

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 2 2 100 

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. 13 --- --- 2 2 100 

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. 7 --- --- 2 2 100 

Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 226 348 0 100 2 2 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 2 2 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,6 6,9 0 100 2 2 100 

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 15 0 100 2 2 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 1,5 21 0 100 2 2 100 

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 2 2 100 

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 2 2 100 

Alumínio (µg Al/L) 200 <20 <20 0 100 1 1 100 

Clostrídium Perfringens (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

Ferro (µg Fe/L) 200 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

Antimónio (µg Sb/L) 5,0 <1 <1 0 100 1 1 100 

Arsénio (µg As/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100 

Benzeno (µg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100 

Benzo(a)pireno (µg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100 

Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100 

Bromato (µg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100 

Cádmio (µg Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Chumbo (µg Pb/L) 10 <3 <3 0 100 1 1 100 

Cianeto (µg CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,020 0,020 0 100 1 1 100 

Crómio (µg Cr/L) 50 <5 <5 0 100 1 1 100 
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1,2-Dicloroetano (µg/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100 

Dureza Total (mg CaCO3/L) --- 72 72 --- --- 1 1 100 

Cálcio (mg Ca/L) --- 15 15 --- --- 1 1 100 

Magnésio (mg Mg/L) --- 8,5 8,5 --- --- 1 1 100 

Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

Fluoreto (mg F-/L) 1,5 0,10 0,10 0 100 1 1 100 

Mercúrio (µg Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100 

Níquel (µg Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

Cloreto (mg Cl-/L) 250 60 60 0 100 1 1 100 

Selénio (µg Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100 

Soma dos compostos HAP (µg/L) 0,10 <0,005 

(Maior LQ) 

<0,005 

(Maior LQ) 

0 100 1 1 --- 

Benzo(k)fluoranteno (µg/L) --- <0,002 <0,002 --- --- 1 1 100 

Benzo(b)fluoranteno (µg/L) --- <0,005 <0,005 --- --- 1 1 100 

Benzo(ghi)perileno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100 

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100 

Trihalometanos Totais (µg/L) 100 <3 (Maior 

LQ) 

<3 (Maior 

LQ) 

0 100 1 1 100 

Bromodiclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Bromofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Clorofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Dibromoclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno 

(µg/L) 

10 <3 (Maior 

LQ) 

<3 (Maior 

LQ) 

0 100 1 1 100 

Tetracloroeteno (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Tricloroeteno (µg/L) --- <0,5 <0,5 --- --- 1 1 100 

Sódio (mg Na/L) 200 52 52 0 100 1 1 100 

Sulfato (mg SO4/L) 250 15 15 0 100 1 1 100 

 

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento –ZA4 Picassinos 

Data Local Parâmetros 

28-04-2014 PS.4.8 - Casa particular n.º 4 - Rua Brejo do Olho - Picassinos R1 

12-05-2014 PS.4.6 - Casa particular nº 10 - Rua das Cavadas - Picassinos R1+R2+CI 

19-06-2014 PS.4.3 -  Escola Primária da Comeira - Rua da Escola da Comeira - Comeira R1 

 

Resultados relativos à Zona de Abastecimento –ZA4 - Picassinos 

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo 

N.º 

Análises 

Superior

es ao V.P 

% 

Cumprime

nto do V.P. 

N.º 

Análises 

Agendad

as 

N.º 

Análises 

Realizadas 

% 

Análises 

Realizad

as 

Desinfectante residual (mg Cl2/L) --- 0,20 0,56 --- --- 3 3 100 

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 1 1 100 

Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 215 215 0 100 1 1 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,6 6,6 0 100 1 1 100 

Manganês (µg Mn/L) 50 16 16 0 100 1 1 100 
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Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100 

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 1 1 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100 

Alumínio (µg Al/L) 200 <20 <20 0 100 1 1 100 

Clostrídium Perfringens (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

Ferro (µg Fe/L) 200 11 11 0 100 1 1 100 

Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

Antimónio (µg Sb/L) 5,0 <1 <1 0 100 1 1 100 

Arsénio (µg As/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100 

Benzeno (µg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100 

Benzo(a)pireno (µg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100 

Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100 

Bromato (µg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100 

Cádmio (µg Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Chumbo (µg Pb/L) 10 <3 <3 0 100 1 1 100 

Cianeto (µg CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,024 0,024 0 100 1 1 100 

Crómio (µg Cr/L) 50 <5 <5 0 100 1 1 100 

1,2-Dicloroetano (µg/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100 

Dureza Total (mg CaCO3/L) --- 36 36 --- --- 1 1 100 

Cálcio (mg Ca/L) --- 8,1 8,1 --- --- 1 1 100 

Magnésio (mg Mg/L) --- 3,8 3,8 --- --- 1 1 100 

Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

Fluoreto (mg F-/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

Mercúrio (µg Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100 

Níquel (µg Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

Cloreto (mg Cl-/L) 250 38 38 0 100 1 1 100 

Selénio (µg Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100 

Soma dos compostos HAP (µg/L) 0,10 <0,005 

(Maior LQ) 

<0,005 

(Maior LQ) 

0 100 1 1 --- 

Benzo(k)fluoranteno (µg/L) --- <0,002 <0,002 --- --- 1 1 100 

Benzo(b)fluoranteno (µg/L) --- <0,005 <0,005 --- --- 1 1 100 

Benzo(ghi)perileno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100 

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100 

Trihalometanos Totais (µg/L) 100 4 4 0 100 1 1 100 

Bromodiclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Bromofórmio (µg/L) --- 4 4 --- --- 1 1 100 

Clorofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Dibromoclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno 

(µg/L) 

10 <3 (Maior 

LQ) 

<3 (Maior 

LQ) 

0 100 1 1 100 

Tetracloroeteno (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Tricloroeteno (µg/L) --- <0,5 <0,5 --- --- 1 1 100 
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Sódio (mg Na/L) 200 30 30 0 100 1 1 100 

Sulfato (mg SO4/L) 250 8,8 8,8 0 100 1 1 100 

 

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento –ZA5 – Vieira de Leiria 
Data Local Parâmetros 

14-04-2014 VL.5.3 - Escola Primária da Fonte Santa - Trav. da Fonte Santa - Vieira de Leiria R1 

28-04-2014 VL.5.16 - Escola Pré-Primaria da Praia da Vieira - Rua da Lagoa - Praia da Vieira R1 

12-05-2014 VL.5.7 - Casa particular nº 43 - Rua de Leiria - Vieira de Leiria R1 

26-05-2014 VL.5.4 - Escola Secundária - Rua José Moreira - Vieira de Leiria R1+R2 

09-06-2014 VL.5.2 - Escola Primaria de Casal d`Anja  -  Rua Casal d'Anja - Casal d'Anja R1 

19-06-2014 VL.5.19 - Mercado Municipal da Praia da Vieira - Rua dos Cerrados - Praia da Vieira R1+R2 

 

Resultados relativos à Zona de Abastecimento –ZA5  Vieira de Leiria 

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo 

N.º 

Análises 

Superior

es ao V.P 

% 

Cumprime

nto do V.P. 

N.º 

Análises 

Agendad

as 

N.º 

Análises 

Realizadas 

% 

Análises 

Realizad

as 

Desinfectante residual (mg Cl2/L) --- 0,09 0,19 --- --- 6 6 100 

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 6 6 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 6 6 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 2 2 100 

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 2 2 100 

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. 1 --- --- 2 2 100 

Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 502 734 0 100 2 2 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 2 2 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,8 7,2 0 100 2 2 100 

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 2 2 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 1,1 1,3 0 100 2 2 100 

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 2 2 100 

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 2 2 100 

 

 

Cronograma relativo à Zona de Abastecimento –ZA6 – Moita 

Data Local Parâmetros 

14-04-2014 M.6.4 - Casa particular n.º 8 - Rua 10 de Junho - Moita R1 

12-05-2014 M.6.6 - Junta de Freguesia da Moita - E.N. 242 - Moita R1+R2 

09-06-2014 M.6.2 - Lar de Idosos "S. Silvestre" - Rua Figueira Gomes - Moita R1+R2+CI 

19-06-2014 M.6.7 - Casa particular nº 20 - Z.I. Moita - Moita R1 

 

Resultados relativos à Zona de Abastecimento –ZA6 - Moita 

Parâmetro (unidades) V.P. Mínimo Máximo 

N.º 

Análises 

Superior

es ao V.P 

% 

Cumprime

nto do V.P. 

N.º 

Análises 

Agendad

as 

N.º 

Análises 

Realizadas 

% 

Análises 

Realizad

as 

Desinfectante residual (mg Cl2/L) --- 0,12 0,28 --- --- 4 4 100 

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 4 4 100 

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 4 4 100 

Amónio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 2 2 100 

N.ºColónias 22ºC (N/mL) s/ alteração N.D. N.D. --- --- 2 2 100 

N.ºColónias 36ºC (N/mL) s/ alteração N.D. 6 --- --- 2 2 100 
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Condutividade (µS/cm, a 20 °C) 2500 259 274 0 100 2 2 100 

Cor (mg PtCo/L) 20 <5 6 0 100 2 2 100 

pH (E. Sorensen) 6,5 - 9 6,7 6,8 0 100 2 2 100 

Manganês (µg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 2 2 100 

Nitrato (mg NO3/L) 50 10 10 0 100 2 2 100 

Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 2 2 100 

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Sabor, a 25ºC (Factor diluição) 3 <1 <1 0 100 2 2 100 

Turvação (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 2 2 100 

Alumínio (µg Al/L) 200 <20 <20 0 100 1 1 100 

Clostrídium Perfringens (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

Ferro (µg Fe/L) 200 <10 <10 0 100 1 1 100 

Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100 

Antimónio (µg Sb/L) 5,0 <1 <1 0 100 1 1 100 

Arsénio (µg As/L) 10 1 1 0 100 1 1 100 

Benzeno (µg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100 

Benzo(a)pireno (µg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100 

Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100 

Bromato (µg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100 

Cádmio (µg Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100 

Chumbo (µg Pb/L) 10 <3 <3 0 100 1 1 100 

Cianeto (µg CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100 

Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,048 0,048 0 100 1 1 100 

Crómio (µg Cr/L) 50 <5 <5 0 100 1 1 100 

1,2-Dicloroetano (µg/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100 

Dureza Total (mg CaCO3/L) --- 65 65 --- --- 1 1 100 

Cálcio (mg Ca/L) --- 18 18 --- --- 1 1 100 

Magnésio (mg Mg/L) --- 5,0 5,0 --- --- 1 1 100 

Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100 

Fluoreto (mg F-/L) 1,5 0,071 0,071 0 100 1 1 100 

Mercúrio (µg Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100 

Níquel (µg Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100 

Cloreto (mg Cl-/L) 250 36 36 0 100 1 1 100 

Selénio (µg Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100 

Soma dos compostos HAP (µg/L) 0,10 <0,005 

(Maior LQ) 

<0,005 

(Maior LQ) 

0 100 1 1 --- 

Benzo(k)fluoranteno (µg/L) --- <0,002 <0,002 --- --- 1 1 100 

Benzo(b)fluoranteno (µg/L) --- <0,005 <0,005 --- --- 1 1 100 

Benzo(ghi)perileno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100 

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) --- <0,004 <0,004 --- --- 1 1 100 

Trihalometanos Totais (µg/L) 100 <3 (Maior 

LQ) 

<3 (Maior 

LQ) 

0 100 1 1 100 

Bromodiclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Bromofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Clorofórmio (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Dibromoclorometano (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno 

(µg/L) 

10 <3 (Maior 

LQ) 

<3 (Maior 

LQ) 

0 100 1 1 100 

Tetracloroeteno (µg/L) --- <3 <3 --- --- 1 1 100 

Tricloroeteno (µg/L) --- <0,5 <0,5 --- --- 1 1 100 

Sódio (mg Na/L) 200 31 31 0 100 1 1 100 

Sulfato (mg SO4/L) 250 12 12 0 100 1 1 100 

 


